tws

Checkliste notwendiger Unterlagen fiir die . .
Fertigmeldung einer Erzeugungsanlage mit einer fMK dbch-
Einspeise- und Erzeugungsleistung von < 30 kW und < 25 kWp

in der Nieder- und Mittelspannung

Pflicht
Messkonzept ' Bitte traggn Sie das pa;sende Messkqnzept mit ggf.
dem gewiinschten Speicherschema ein.
Fiir jede zugehérige Erzeugungseinheit ein Datenblatt
Datenerfassungsblatt E2 (VDE-AR-N 4105: 2018-11) ° mit den technischen Daten (bei PV-Anlagen:

Wechselrichterdaten).

Bitte hinterlegen Sie das jeweilige Herstellerdatenblatt.
Dieses ist meist auf der Internetseite des Herstellers
aufzufinden (bei PV-Anlagen: Modul- bzw.
Wechselrichterdatenblatt).

Fiir jede Erzeugungseinheit und jeden Speicher ist das
deutschsprachige Deckblatt des Einheitenzertifikats
einzureichen. Zu finden meist auf der Internetseite des
Herstellers.

Das Zertifikat fiir den Netz- und Anlagenschutz ist
meistens zu finden auf der Internetseite des Herstellers.
Gesamte elektrische Anlage mit den Nenndaten aller
eingesetzten Betriebsmittel (Schematische Darstellung
von Hausanschlusskasten / Ubergabestelle, Nenndaten,
Schutzgeréte, Zéhler, FRE...).

Vollstdndig ausgefiilltes Inbetriebsetzungsprotokoll
einreichen.

Die Zdhlernummern eintragen, auBerdem zu beachten:
Inbetriebsetzungsformular ' Unterschrift und Firmenstempel, Erlduterungen zum
Vordruck.

Die Eintragung in das MaStR ist fiir den
Registrierungsbestatigung Marktstammdatenregister Anlagenbetreiber verpflichtend. Je Erzeugungsanlage
und Speicher extra durchzufiihren.

Bei PV-Anlagen das/die Modulfelde(r), Wechselrichter
mit AC/DC-seitigem Anschluss.

Formular zur Kostenanerkenntnis beim Z&hler- bzw.
Gerédtewechsel. Notwendig fiir eine FRE-Bestellung.
Zahlerwechsel betrifft meist die letzte anzukreuzende

Datenblatt von Antriebsmaschine oder Generator

Einheitenzertifikat E4 (VDE-AR-N 4105: 2018-11)

Zertifikat fir den NA-Schutz E6/E7 (VDE-AR-N 4105: 2018-11)

Ubersichtsschaltplan

Inbetriebsetzungsprotokoll E8 (VDE-AR-N 4105: 2018-11) °

Bilder von Antriebsmaschine oder Generator

Formular Auftrag Z&hler- und Geratewechsel !

Position.
Optional Speicher
Speicherformular E3 (VDE-AR-N 4105:2018-11) ' Bei Installation eines Speichers ist das E3 notwendig
Die Eintragung in das MaStR ist fiir den
Registrierungsbestatigung Marktstammdatenregister Speicher Anlagenbetreiber verpflichtend. Je Erzeugungsanlage

und Speicher extra durchzufiihren.

Optional AC-Speicher (zusatzlich zu Speicher-Dokumenten)

Fiir jede Erzeugungseinheit und jeden Speicher ist das
deutschsprachige Deckblatt des Einheitenzertifikats
einzureichen. Zu finden meist auf der Internetseite des
Herstellers.

Das Zertifikat fiir den Netz- und Anlagenschutz ist
meistens zu finden auf der Internetseite des Herstellers.

Einheitenzertifikat E4 (VDE-AR-N 4105: 2018-11) fiir Speicher-WR

Zertifikat fiir NA-Schutz E6/E7 (VDE-AR-N 4105:2018-11)

Optional BHKW

BAFA-Bescheinigung Bei KWKG-Anlage BAFA-Bescheinigung
Die mit einer , 1" markierten Dokumente stehen auf unserer Internetseite zum Download zur Verfiigung.

Die Checkliste dient nur als Leitfaden und ersetzt in keinem Fall die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und
aller Vorgaben der TAB, des EEG bzw. des KWKG. Fiir Fragen stehen wir lhnen gerne unter einspeiser@tws-netz.de zur Verfiigung.
Telefonisch erreichen Sie uns unter 0751-804-2970.

Da wir bei Bedarf unsere Formulare an gednderte Vorgaben anpassen, verwenden Sie immer das auf unserer Homepage zur
Verfligung gestellte Formular in der aktuellen Fassung. Bitte senden Sie uns die Unterlagen in digitaler Form méglichst als PDF zu.

Bewegung. Verbindung. Energie.



